
 

 

 

 

Znak sprawy: DZP-380-5/2019                                                                        Leżajsk, 25 lutego 2019 r. 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego „Przebudowę 

pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej”, ogłoszonego w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

 

 

Pytanie nr 1 

W przedmiarach wentylacji nie są oznaczone które nawiewniki mają być z filtrem HEPA H13. Wg 

dokumentacji projektowej są: 

- nawiewniki z filtrem HEPA z króćcem fi 250mm - 7szt  

- nawiewniki z filtrem HEPA z króćcem fi 125mm - 1szt 

- nawiewniki wirowe bez filtra HEPA z króćcem fi 125mm – 6szt 

- wywiewniki wirowe z króćcem fi 250mm – 6szt 

- wywiewniki wirowe z króćcem fi 125mm – 8szt 

Proszę o rozdzielenie pozycji przedmiarów na nawiewniki, nawiewniki z filtrem HEPA oraz 

wywiewniki.. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SIWZ, który zamieszcza poniżej. 

 

Pytanie nr 2 

W przedmiarze wentylacji w pozycji 116 powinno być 2szt przepustnicy 350x350, w pozycji 118 

powinny być 2 szt tłumików 600x400. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SIWZ 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o informację co dokładnie należy zdemontować na instalacji wentylacji? W przedmiarach pisze 

że należy zdemontować istniejące elementy wentylacji grawitacyjnej (czyli co dokładnie?), natomiast 

opis mówi że należy zdemontować istniejące urządzenia NW-1, NW-2 zlokalizowane w 

pomieszczeniu wentylatornii nad parterem. 

Odpowiedź brzmi:  

W opisie technicznym pkt. 2.3.2 w projekcie wykonawczym branży sanitarnej widnieje zapis 

„istniejące urządzenia wentylacji mechanicznej należy zdemontować natomiast piony wentylacji 

grawitacyjnej należy zaślepić”. W rozumienie tego zapisu Zamawiający będzie wymagał demontażu 

wszelkich elementów istniejącej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej na kondygnacji V piętra 

budynku głównego, w przestrzeni między ostatnim stropem i dachem. 

 

Pytanie nr 4 

Czy wszystkie kanały wentylacyjne na dachu należy izolować gr. 100mm? Jeżeli tak w przedmiarach 

w poz. 124 i 125 jest zbyt mała ilość. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje ilości przedmiarowe w poz. 124 i 125 w załączniku nr 4 do SIWZ.  Izolację 

kanałów wentylacyjnych gr. 100mm wraz z obróbką z blachy należy zastosować dla kanałów 

nawiewnych i wyciągowych. Kanały czerpne i wyrzutowe pozostaną bez izolacji. 

 

Pytanie nr 5 

W przedmiarze wentylacji brak klap rewizyjnych na kanałach wentylacyjnych. Proszę o uzupełnienie 

przedmiaru. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SIWZ 

 

Pytanie nr 6 



 

 

Proszę o przesłanie rysunku pomieszczenia rozdzielacza oraz schemat podpięcia rurociągu c.t. do 

rozdzielacza. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SIWZ. Wykonawca winien doprowadzić 

przewody ciepła technologicznego do pomieszczenia węzła cieplnego i zakończyć zaworami 

odcinającymi. 

 

Pytanie nr 7 

Czy można modyfikować ilości w przedmiarach? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji ilości przedmiarowych. 

 

Pytanie nr 8 

Most sufitowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 9 podpunkt 2. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne oświetlenie pacjenta 

ze świetlówkami 2 x24 W? 

Odpowiedź brzmi: tak 

 

Pytanie nr 9 

Most sufitowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 11 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne szyny medyczne 

10x25 mm długości 29 cm zainstalowane bezpośrednio do wózka monitoringu i wózka infuzji w jego 

górnej części.  

Odpowiedź brzmi: tak 

  

Pytanie nr 10 

Most sufitowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 12. 

Prosimy o wyjaśnienie czy  Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne lampę  zabiegową o 

natężeniu oświetlenia 30 000 lux z odległości 0,5 m? 

Odpowiedź brzmi: tak 

 

Pytanie nr 11 

Panel nadłóżkowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 10. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne panel o wymiarach 

11 cm x 35,2 cm długości 180 cm? 

Odpowiedź brzmi: tak 

 

Pytanie nr 12 

Panel nadłóżkowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 11. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści  jako rozwiązanie  równoważne  metalowe  punkty 

poboru, z popychaczami wykonanymi z tworzywa o wysokiej jakości, zapewniającego bezawaryjną 

pracę punktu poboru? 

Odpowiedź brzmi: tak 

 

Pytanie nr 13 

Panel nadłóżkowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 15. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne gniazda elektryczne 

w module 53x53mm? 



 

 

Odpowiedź brzmi: tak 

 

Pytanie nr 14 

Panel nadłóżkowy 1-stanowiskowy: 

Dotyczy punktu 24. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne lampę zabiegową o 

natężeniu oświetlenia 30 000 lux z odległości 0,5 m? 

Odpowiedź brzmi: tak 

 

Pytanie nr 15 

Z uwagi na możliwość odrzucenia oferty poprzez niespełnienie wymagań określonych w załączniku 7 

SIWZ dotyczącego switcha, proszę o podanie przykładowego modelu, spełniającego wszystkie 

wymagania wymienione w załączniku.  

Odpowiedź brzmi:  

Przedmiot zamówienia został opisany w sposób umożliwiający zaoferowanie go zgodnie z 

wymaganiem Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 16 

Z uwagi na możliwość odrzucenia oferty poprzez niespełnienie wymagań określonych w załączniku 8 

SIWZ dotyczącego rejestratora CCTV, proszę o podanie przykładowego modelu spełniającego 

wszystkie wymagania w załączniku. 

Odpowiedź brzmi:  

Przedmiot zamówienia został opisany w sposób umożliwiający zaoferowanie go zgodnie z 

wymaganiem Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający przewiduje montaż zestawu szklanego Z01, okien Op1 i Op2 ? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający nie przewiduje wykonania i montażu okien Op1 i Op2 zgodnie z pkt. 3.11 ppkt.6 SIWZ 

 

Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie okładzin ścian z płyt HPL - jeśli tak, proszę o dodanie 

pozycji kosztorysowej bądź wskazanie pozycji przedmiaru robót, w której ma być wyceniona ta 

okładzina ścienna, 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający nie przewiduje wykonania i montażu okładzin ściennych z płyt HPL, mocowanych na 

profilach aluminiowych uwidocznionych na rysunku A.08 w projekcie wykonawczym (branża 

architektoniczna) zgodnie z pkt. 3.11 ppkt.9 SIWZ 

 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zestawu szklanego Z03 z drzwiami otwieranymi ? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający wymaga wykonania zestawu szklanego Z03 z drzwiami przesuwnymi zgodnie z 

zestawieniem stolarki rysunek A.06 w projekcie wykonawczym (branża architektoniczna). 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu otwierania drzwi w zestawie szklanym Z03. 

 

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 4 marca 2019 r. do godz. 9:00. 

Otwarcie ofert nastąpi 4 marca 2019 r. o godz. 9:15, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie 

ulega zmianie. 
  



 

 

 

Załącznik nr 4 

Kosztorys ofertowy 

 
Przebudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Instalacja 

centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, gazów medycznych, wodno-kanalizacyjna, wentylacji 

mechanicznej. 

 
 

Budowa: Leżajsk, ul. Leśna 22 

Obiekt:Budynek Główny – V pietro  

Rodzaj robót: branża sanitarna 
CPV: 45331000-6, 45332000-3,45333000-0 
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

 37-300 Leżajsk ul. Leśna 22 
 

Klauzula 
 

Brak wskazania w kosztorysach/przedmiarach elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub 

powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalania wykonawcy z koniczności 

skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z Projektantem. Każdy 

składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, 

opisów, STWiORB oraz kosztorysów które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów 

technicznych, rysunków i zasad sztuki budowlanej. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania 

techniczne i urządzenia muszą odpowie dać normom bezpieczeństwa, ppoż i bhp, posiadać odpowiednie atesty i 

aprobaty do stosowania w budownictwie. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną 

częścią niniejszego opracowania. 

 

Nr 
Podstawa ceny 

jednostkowej 
Opis rodzaju robót, pozycja przedmiarowa J.M. Ilość Krot. 

 Cena 

jedn. 
Wartość netto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Rozdział INSTALACJA CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA           

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 

WYKOŃCZENIOWE           

1 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w 

ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,375 1     

2 KNNR N003-03-04-01-01 Wykucie wnęki w ścianie z cegły z otynkowaniem 

na zaprawie cementowo-wapiennej /rozdzielacze/ m3 0,375 1     

3 KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu m3 0,375 1     

4 KNR 401-01-08-15-00 Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami 

skrzyniowymi na odległość do 1 km m3 0,375 1     

5 KNR 401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1 km /dalsze 9km/ m3 0,375 9     

1.2 Element MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY 

ODCINAJĄCEJ 
          

6 Kalk.własna Włączenie w istniejącą instalację centralnego 

ogrzewania 
kmpl 11 1     

7 KNNR N004-01-14-03-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych fi 15 metr 49,40 1     

8 Kalk.własna Przepusty p.poż.dla rurociągów niepalnych c.o. kmpl 1 1     

1.3 Element PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI           

9 KNR 215-13-07-01-00 Płukanie instalacji C.O. metr 18,00 1     

10 KNNR N004-04-06-02-01 Próba szczelności instalacji c.o. z rur miedzianych w 

budynkach niemieszkalnych metr 49,40 1     

11 KNNR N004-04-06-02-00 Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w 

budynkach niemieszkalnych metr 49,40 1     

1.4 Element ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I 

TERMICZNE RUROCIĄGÓW 
          



 

 

12 KNR 216-13-20-03-20 Izolacja rury fi 15 otuliną z pianki PE/PU  o gr 20 

mm   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) metr 49,40 1     

1.5 Element MONTAŻ URZĄDZEŃ           

13 KNNR N004-04-18-07-30 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

20s/600/400 
szt 1 1     

14 KNNR N004-04-18-07-30 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

20s/600/400 ocynk 
szt 1 1     

15 KNNR N004-04-18-07-33 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

20s/600/700 ocynk 
szt 1 1     

16 KNNR N004-04-18-11-36 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

30/600/1000 
szt 1 1     

17 KNNR N004-04-18-11-37 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

30/600/1200 
szt 3 1     

18 KNNR N004-04-18-11-39 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

30/600/1600 
szt 1 1     

19 KNNR N004-04-18-12-31 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

30/600/2000 
szt 2 1     

20 KNNR N004-04-18-12-32 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

30/600/2200 
szt 4 1     

21 KNNR N004-04-18-12-32 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

30/600/2400 
szt 1 1     

22 KNNR N004-04-18-12-32 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

30/600/2600 
szt 4 1     

23 KNNR N004-04-18-11-42 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

30/900/600 ocynk 
szt 1 1     

24 KNNR N004-04-18-11-44 Stalowy grzejnik płytowy higieniczny PTV-

30/900/800 ocynk 
szt 1 1     

25 KNNR N004-04-12-05-01 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 21 1     

26 KNNR N004-04-36-01-00 Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt 21 1     

27 KNNR N004-04-12-01-14 Zawór grzejnikowy termostatyczny fi 15 z głowicą szt 21 1     

28 KNNR N004-04-12-01-03 Zawór grzejnikowy powrotny fi 15 szt 21 1     

2 Rozdział INSTALACJA WOD-KAN           

2.1 Grupa INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

(ZWU,CWU,CYR,) 
          

2.1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 

WYKOŃCZENIOWE 
          

29 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w 

ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,252 1     

30 KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu m3 0,252 1     

31 KNR 401-01-08-15-00 Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami 

skrzyniowymi na odległość do 1 km m3 0,252 1     

32 KNR 401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1 km 
m3 0,252 9     

2.1.2 Element MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY 

ODCINAJĄCEJ 
          

33 Kalk.własna Włączenie w istniejącą instalację wodociągową zw i 

cw 
kmpl 8 1     

34 KNNR N004-01-12-01-00 Rurociąg PP-16 zgrzewany na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych fi 16*2,2 metr 17,00 1     

35 KNNR N004-01-12-01-00 Rurociąg PP-16 zgrzewany na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych fi 20*2,8 metr 17,90 1     

36 KNNR N004-01-12-01-10 Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych fi 16*2,7 metr 21,10 1     

37 KNNR N004-01-12-01-10 Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych fi 20*3,4 metr 13,30 1     

38 KNNR N004-01-16-01-01 Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, 

baterii fi 16-20 
szt 45 1     

39 KNNR N004-01-16-06-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE/PP do 

płuczki ustępowej fi 15 
szt 3 1     

40 KNNR N004-01-32-01-03 Zawór kulowy gwintowany w instalacji 

wodociągowej z rur z PP fi 15 
szt 16 1     

41 Kalk.własna Przepusty p.poż.dla rurociągów palnych z.w.,c.w. i 

cyr. 
kmpl 1 1     



 

 

2.1.3 Element PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI           

42 KNNR N004-01-27-01-02 Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z 

PE/PP 
szt 1 1     

43 KNNR N004-01-27-04-00 Dodatek za próbę szczelności instalacji 

wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do fi 

63 

metr 69,30 1     

44 KNNR N004-01-28-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 

niemieszkalnych 
metr 69,30 1     

2.1.4 Element ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 

RUROCIĄGÓW 
          

45 KNR 216-13-20-03-20 Izolacja rury fi 18 otuliną z pianki PE/PU K o gr 20 

mm metr 21,10 1     

46 KNR 216-13-20-04-20 Izolacja rury fi 22 otuliną z pianki PE/PU   o gr 20 

mm metr 13,30 1     

47 KNR 216-13-20-03-11 Izolacja rury fi 18 otuliną z pianki PE/PU  o gr 13 

mm metr 17,00 1     

48 KNR 216-13-20-04-11 Izolacja rury fi 22 otuliną z pianki PE/PU  o gr 13 

mm metr 17,90 1     

2.1.5 Element MONTAŻ ARMATURY CZERPALNEJ           

49 KNNR N004-01-37-03-01 Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej dla 

osób niepełnosprawnych stojącej z 2-zaworami szt 3 1     

50 KNNR N004-01-37-03-01 Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej 

stojącej z 2-zaworami 
szt 10 1     

51 KNNR N004-01-37-03-06 Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej 

stojącej z 2-zaworami 
szt 6 1     

52 KNNR N004-01-37-08-00 Montaż baterii natryskowej z natryskiem 

przesuwnym 
szt 2 1     

2.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ           

2.2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 

WYKOŃCZENIOWE 
          

53 KNNR N003-03-05-02-00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w 

ścianie z cegły na zaprawie cementowej m3 0,242 1     

54 KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu m3 0,242 1     

55 KNR 401-01-08-15-00 Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami 

skrzyniowymi na odległość do 1 km m3 0,242 1     

56 KNR 401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1 km 
m3 0,242 9     

2.2.2 Element MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z ARMATURĄ           

57 KNNR N008-02-09-04-01 Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW fi 110 - 

włączenie w istniejący pion szt 2 1     

58 KNNR N008-02-09-04-00 Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW fi 75 - 

włączenie w istniejący pion 
szt 6 1     

59 KNNR N004-02-08-03-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie 

budynku niemieszkalnego fi 110 metr 2,80 1     

60 KNNR N004-02-08-01-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie 

budynku niemieszkalnego fi 50 metr 28,00 1     

61 KNNR N004-01-12-03-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych fi 32 - tłoczny metr 4,50 1     

62 KNNR N004-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę 

fi 50 
szt 24 1     

63 KNNR N004-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę 

fi 110 
szt 3 1     

64 KNNR N004-02-18-01-00 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego fi 50 szt 1 1     

65 KNNR N004-02-22-02-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 110 szt 2 1     

66 KNNR N004-02-22-01-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 75 szt 6 1     

2.2.3 Element MONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ           

67 KNNR N004-02-30-02-01 Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych 

55x55cm z otworem, z przelewem, kolor biały, 

syfon przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
kmpl 3 1     



 

 

68 KNNR N004-02-30-02-01 Umywalka ceramiczna z otworem  przelewowym; 

kolor biały;  szerokość . 55cm; Mocowana na 

śrubach; syfon PCV; półpostument 

kmpl 6 1     

69 KNR 215-31-02-01-00 Element montażowy do ustępu dla 

niepełnosprawnych 
kmpl 3 1     

70 KNR 215-31-04-01-05 Miska ustępowa ceramiczna, wisząca dla 

niepełnosprawnych, lejowa, kolor biały; deska 

sedesowa dla niepełnosprawnych, antybakteryjna, 

zawiasy metalowe, specjalnie wzmocnione, kolor 

biały 

kmpl 3 1     

71 KNR 215-31-05-01-00 Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych szt 3 1     

72 KNR 215-31-02-01-00 Element montażowy do miski ustępowej wiszącej 
kmpl 3 1     

73 KNNR N004-02-32-02-02 Kabina prysznicowa szklana wraz z brodzikiem: 

bezprogowy, akrylowy z powłoką antypoślizgową o 

rozmiarach 90x90 cm, dla osób niepełnosprawnych. 

Wysokość 3,5cm; w komplecie syfon odpływowy. 

kmpl 2 1     

74 KNNR N004-02-29-04-02 Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej 18/10 

satynowanej, do montażu na ścianie; dostarczana 

elementami mocującymi; montaż na wys. 650mm 

nad posadzką; wymiary: 450x330x240mm(szer x 

gł/dł x wys) 

szt 1 1     

75 MAT 6369505 Poręcz stała łukowa ścienna L=600 szt 3 1     

76 MAT 6369507 Poręcz uchylna łukowa ścienna L=600 szt 3 1     

77 MAT 6369512 Poręcz prysznicowa 600x1100 szt 3 1     

78 MAT 6369523 Siedzisko prysznicowe uchyl b/op naścienne szt 3 1     

2.3 Grupa INSTALACJA P.POŻ.           

2.3.1 Element MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY 

ODCINAJĄCEJ 
          

79 KNNR N004-01-06-04-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych fi 32 metr 1,00 1     

80 KNNR N004-01-38-01-00 Zawór hydrantowy montowany na ścianie M519 fi 

25 
szt 1 1     

81 KNNR N004-01-38-01-00 Zawór hydrantowy montowany na ścianie M519 fi 

32 
szt 1 1     

82 KNNR N004-01-15-03-00 Dodatek za podejście dopływowe stalowe do 

zaworu, baterii fi 32 
szt 1 1     

83 KNNR N004-01-42-01-00 Szafka hydrantowa naścienna /Hydrant wewnętrzny 

na wąż półsztywny fi32 l=30mb uniwersalny, 

wnękowy, model "kombi" w konfiguracji pionowej 

z dodatkowymmiejscem na gaśnicę proszkową 6kg, 

wym=70*97*25cm/ 

kmpl 1 1     

84 KNNR N008-01-22-03-00 Demontaż hydrantu ściennego wraz z szafką szt 1 1     

85 KNNR N008-01-11-02-03 Wymiana odcinka rury stalowej OC fi 32 szt 1 1     

2.3.2 Element PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI           

86 KNNR N004-01-26-04-00 Próba szczelności instalacji p.poż. z rur stalowych 

OC w budynkach niemieszkalnych do fi 65 metr 1,00 1     

87 KNNR N004-01-28-02-00 Płukanie instalacji p.poż. w budynkach 

niemieszkalnych 
metr 1,00 1     

3 Rozdział INSTALACJA WENTYLACJI           

3.1 Element KANAŁY WENTYLACYJNE Z ARMATURĄ 

REGULACYJNĄ I NAWIEWNO-WYWIEWNĄ           

88 KNR 217-01-02-02-00 Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, 

do 55% udziału kształtek i obwodzie do 600 m2 7,170 1     

89 KNR 217-01-02-03-00 Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, 

do 55% udziału kształtek i obwodzie do 1000 m2 33,130 1     

90 KNR 217-01-02-04-00 Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, 

do 55% udziału kształtek i obwodzie do 1400 m2 16,940 1     

91 KNR 217-01-02-05-00 Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, 

do 55% udziału kształtek i obwodzie do 1800 m2 5,840 1     



 

 

92 KNR 217-01-02-06-00 Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, 

do 55% udziału kształtek i obwodzie do 4400 m2 69,090 1     

93 KNR 217-01-22-01-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, 

do 35% udziału kształtek i fi 100 m2 0,942 1     

94 KNR 217-01-22-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, 

do 35% udziału kształtek i fi 200 m2 19,028 1     

95 KNR 217-01-22-03-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, 

do 35% udziału kształtek i fi 315 m2 41,966 1     

96 KNR 217-01-27-02-00 

analog 

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany 

akustycznie i termicznie fi 100 
m2 0,942 1     

97 KNR 217-01-27-02-00 

analog 

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany 

akustycznie i termicznie fi 125 m2 2,355 1     

98 KNR 217-01-27-02-00 

analog 

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany 

akustycznie i termicznie fi 160 m2 1,507 1     

99 KNR 217-01-27-02-00 

analog 

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany 

akustycznie i termicznie fi 200 m2 1,884 1     

100 KNR 217-01-27-02-00 

analog 

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany 

akustycznie i termicznie fi 250 m2 4,710 1     

101 KNR 217-01-40-01-00 Nawiewniki sufitowy ze skrzynką przyłączeniową fi 

125 szt 6 1     

102 KNR 217-01-40-01-00 Nawiewniki sufitowy z filtrem HEPA ze skrzynką 

przyłączeniową fi 125 szt 1 1     

103 KNR 217-01-40-01-00 Wywiewnik sufitowy ze skrzynką przyłączeniową fi 

125 szt 6 1     

104 KNR 217-01-40-02-00 Nawiewniki sufitowy ze skrzynką przyłączeniową fi 

200 szt 2 1     

105 KNR 217-01-40-02-00 Wywiewnik sufitowy ze skrzynką przyłączeniową fi 

250 szt 6 1     

106 KNR 217-01-40-02-00 Nawiewniki sufitowy z filtrem HEPA ze skrzynką 

przyłączeniową fi 250 szt 7 1     

107 KNR 217-01-40-01-00 Anemostat kołowy fi 125 z płytą montażową 
szt 4 1     

108 KNR 217-01-31-02-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 

typ B fi 125 szt 13 1     

109 KNR 217-01-31-02-03 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 

typ B fi 160 szt 1 1     

110 KNR 217-01-31-02-05 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 

typ B fi 200 szt 1 1     

111 KNR 217-01-31-03-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 

typ B fi 250 szt 13 1     

112 KNR 217-01-31-03-03 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 

typ B fi 315 szt 5 1     

113 KNR 217-01-35-02-02 Klapa p.poż. 250x200 z wyzwalaczem 

elektromagnetycznym EP230V, sterowanie przerwą 

prądową 230V z krańcówkami początku i końca 
szt 1 1     

114 KNR 217-01-36-01-04 Klapa p.poż. fi 125 z wyzwalaczem 

elektromagnetycznym EP230V, sterowanie przerwą 

prądową 230V z krańcówkami początku i końca 
szt 2 1     

115 KNR 217-01-36-02-00 Klapa p.poż. fi 160 z wyzwalaczem 

elektromagnetycznym EP230V, sterowanie przerwą 

prądową 230V z krańcówkami początku i końca 
szt 2 1     

116 KNR 217-01-36-03-01 Klapa p.poż. fi 250 z wyzwalaczem 

elektromagnetycznym EP230V, sterowanie przerwą 

prądową 230V z krańcówkami początku i końca 
szt 3 1     

117 KNR 217-01-36-03-03 Klapa p.poż. fi 315 z wyzwalaczem 

elektromagnetycznym EP230V, sterowanie przerwą 

prądową 230V z krańcówkami początku i końca 
szt 5 1     



 

 

118 KNR 217-01-30-02-02 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa 

prostokątna typ A 350x350 szt 2 1     

119 KNR 217-01-54-01-00 Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 250x200 
szt 1 1     

120 KNR 217-01-54-03-00 Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 600x400 
szt 2 1     

121 KNR 217-01-47-01-01 Czerpnia ścienna kołowa typ B fi 315 szt 1 1     

122 KNR 217-01-43-04-30 Wyrzutnia dachowa prostokątna 800x400 szt 1 1     

123 KNR 217-01-43-04-10 Czerpnia dachowa prostokątna 1000x600 szt 1 1     

124 Kalkulacja własna Demontaż istniejących elementów wentylacji 

grawitacyjnej 
kmpl 1 1     

125 Kalkulacja własna Dostawa i montaż klap rewizyjnych kanałów 

wentylacyjnych 
kpl. 1 1     

3.2 Element ZABEZPIECZENIE TERMICZNE I 

AKUSTYCZNE KANAŁÓW 

WENTYLACYJNYCH 

          

126 KNR 216-03-04-01-00 Izolacja pow płaskich  matą z wełny mineralnej z 

jednostronną okładziną z foli aluminiowej grub 40 

mm 

m2 194,107 1     

127 KNR 216/304/1 (1) Izolacja pow płaskich  matą z wełny mineralnej z 

jednostronną okładziną z foli aluminiowej grub gr. 

100mm 

m2 14 1     

128 KNNR 2/504/2 (2) 

analogia 

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy 

szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 

0,55·mm - obróbka elementów układów 

wentylacyjnych 

m2 14 1     

3.3 Element URZĄDZENIA WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ 
          

129 KNR 217-03-23-05-10 Montaż centrali wentylacyjnych z uruchomieniem i 

regulacją 
szt 1 1     

130 Kalk.własna Centrala wentylacyjna NW-1 z automatyką, 

wykonanie higieniczne, parametry Vn=3360m3/h, 

Vw=3040m3/h, nagrzewnica wodna, chłodnica 

freonowa 

kmpl 1 1     

131 Kalk. własna Agregat freonowy inwerterowy Qchł=14kW + 

zestaw do podłączenia centrali wentylacyjnej kpl. 1 1     

132 KNR 217-02-08-01-10 Wentylator dachowy wywiewny uruchamiany z 

włącznikiem światła i opóźnieniem czasowym oraz z 

programatorem czasowym fi 125 z podstawą 

dachową tłumiącą, klapą zwrotną i wyłącznikiem 

serwisowym 

szt 3 1     

133 KNR 217-02-08-01-10 Wentylator dachowy wywiewny uruchamiany z 

włącznikiem światła i opóźnieniem czasowym oraz z 

programatorem czasowym fi 160 z podstawą 

dachową tłumiącą, klapą zwrotną i wyłącznikiem 

serwisowym 

szt 1 1     

134 KNR 217-02-08-02-11 Wentylator dachowy sprzężony z układem 

nawiewnym N2 wyposażony w: wyłącznik 

serwisowy, klapę zwrotną, połączenie elastyczne, 

podstawę dachową tłumiącą, regulator obrotów 

szt 1 1     

135 KNR 217-02-04-02-13 Wentylator kanałowy fi 160 szt 1 1     

136 KNR 217-02-04-03-10 Wentylator kanałowy fi 250 szt 1 1     

137 KNR 217-03-04-01-00 Filtr kanałowy EU4 fi 250 szt 1 1     

138 KNR 217-03-21-02-21 Nagrzewnica elektryczna fi 250 N=9kW 400V szt 1 1     

4 Rozdział INSTALACJA CIEPŁA 

TECHNOLOGICZNEGO 
          

4.1 Element MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY 

ODCINAJĄCEJ 
          

139 KNNR N004-05-05-01-01 Wymiennik ciepła CBH16-17H szt 1 1     

140 KNNR N004-05-10-01-21 Naczynie wzbiorcze S-12 szt 1 1     

141 KNNR N004-05-24-01-10 Zawór bezpieczeństwa fi 15 szt 1 1     

142 KNNR N004-04-11-02-60 Zawór zwrotny gwintowany fi 20 szt 1 1     



 

 

143 KNNR N004-04-03-02-10 Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie 

fi 20 
metr 171,00 1     

144 KNNR N004-04-11-02-40 Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 20 szt 8 1     

145 KNNR N004-04-11-02-20 Zawór zawór równoważący gwintowany fi 20 szt 2 1     

146 KNNR N004-04-11-01-20 Zawór zawór równoważący gwintowany fi 10 szt 1 1     

147 KNNR N004-04-12-06-00 Odpowietrznik automatyczny fi 10 szt 4 1     

148 KNNR N004-05-31-03-00 Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei szt 3 1     

149 KNNR N004-04-11-01-60 Zawór zwrotny antysakżeniowy gwintowany fi 15 szt 1 1     

150 Kalk.własna Zestaw podpór pod kanały rurociągi ciepła 

technologicznego szt 1 1     

151 Kalk.własna Przepusty p.poż.dla rurociągów niepalnych c.t. kmpl 1 1     

4.2 Element PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI           

152 KNNR N004-04-06-02-00 Próba szczelności instalacji c.t. z rur stalowych w 

budynkach niemieszkalnych metr 171,00 1     

153 KNNR N004-01-28-02-00 

analogia 

Płukanie instalacji c.t. w budynkach 

niemieszkalnych metr 171,00 1     

4.3 Element ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I 

TERMICZNE RUROCIĄGÓW 
          

154 KNR 712-01-01-04-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi 

do 57 m2 14,444 1     

155 KNR 712-01-05-04-00 Odtłuszczanie rurociągów m2 14,444 1     

156 KNR 712-02-01-04-10 Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.ftal grunt minia 

60% m2 14,444 1     

157 KNR 712-02-10-04-10 Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 emalią ftalową og 

stosow m2 14,444 1     

158 KNR 216-13-20-04-20 Izolacja rury fi 20 otuliną z pianki PU o gr 30 mm 
metr 171,00 1     

159 KNR 216-06-01-02-00 Płaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociągach fi 60-

191 m2 35,921 1     

4.4 Element URZĄDZENIA           

160 KNR 707-01-01-01-00 Bezdławnicowa pompa obiegowa o najwyższej 

sprawności dla instalacji CT -obieg wymiennika kmpl 1 1     

5 Rozdział INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH           

5.1 Grupa INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH           

5.1.1 Element INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 

(pozycje) 
          

161 KNR 215-06-01-02-01 Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 10   

(R=  1,194, M=  1,000, S=  1,000) metr 11,60 1     

162 KNR 215-06-01-03-00 Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 12   

(R=  1,194, M=  1,000, S=  1,000) metr 77,00 1     

163 KNR 215-06-01-03-01 Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 15 
metr 35,60 1     

164 KNR 215-06-06-02-01 Złączka miedziana gładka fi 10 - kolana   (R=  

1,194, M=  1,000, S=  1,000) 
szt 28 1     

165 KNR 215-06-06-03-00 Złączka miedziana gładka fi 12 - kolana   (R=  

1,194, M=  1,000, S=  1,000) 
szt 28 1     

166 KNR 215-06-06-03-01 Złączka miedziana gładka fi 15 – kolana 

 
szt 7 1     

167 KNR 215-06-06-02-01 Złączka miedziana gładka fi 10   (R=  1,194, M=  

1,000, S=  1,000) 
szt 2 1     

168 KNR 215-06-06-03-00 Złączka miedziana gładka fi 12   (R=  1,194, M=  

1,000, S=  1,000) 
szt 15 1     

169 KNR 215-06-06-03-01 Złączka miedziana gładka fi 15 szt 7 1     

170 KNR 215-06-04-02-01 Trójnik miedziany gładki fi 10 szt 14 1     

171 KNR 215-06-04-03-00 Trójnik miedziany gładki fi 12   (R=  1,194, M=  

1,000, S=  1,000) 
szt 11 1     



 

 

172 KNR 215-06-04-03-01 Trójnik miedziany gładki fi 15 szt 2 1     

173 KNR 215-06-34-03-00 Wykonanie połączenia lutowanego fi 10 szt 102 1     

174 KNR 215-06-34-04-00 Wykonanie połączenia lutowanego fi 12 szt 131 1     

175 KNR 215-06-34-05-00 Wykonanie połączenia lutowanego fi 15 szt 34 1     

176 KNR 215-06-34-07-00 Wykonanie połączenia lutowanego fi 22 szt 238 1     

177 KNR 215-06-34-08-00 Wykonanie połączenia lutowanego fi 25 szt 175 1     

178 KNR 215-06-13-01-00 Punkt poboru gazów medycznych podtynkowy - do 

demontażu   (R=  1,194, M=  1,000, S=  1,000) kmpl 9 1     

179 KNR 215-06-13-01-00 Panel ścienny - 2xpróżnia, 2xtlen, 2xsprężone 

powietrze, parametry zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ   (R=  1,194, 

M=  1,000, S=  1,000) 

kmpl 2 1     

180 KNR 215-06-23-03-01 Zestaw przyłóżkowy - most łóżkowy 2xpróżnia, 

2xtlen, 2xsprężone powietrze, parametry zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w załączniku nr 6 do 

SIWZ 

kmpl 5 1     

181 KNR 215-06-16-01-00 Montaż w instalacji gazów medycznych - skrzynka 

gazów medycznych SZKA-3, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w pkt.2.8 opisu 

technicznego projektu wykonawczego (branża 

sanitarna)    (R=  1,194, M=  1,000, S=  1,000) 

szt 1 1     

182 Kalk.własna Okablowanie między SZKA - PAM kmpl 2 1     

183 KNR 215-06-18-01-00 Aparat sygnalizacyjny PAM kmpl 2 1     

184 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w 

ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,245 1     

185 KNR 508-08-06-01-00 Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb 

do 8 cm FI 20 szt 82 1     

186 KNR 508-08-09-04-00 Osadzenie kołków metalowych kotwiących M10 w 

ścianie szt 82 1     

187 KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu m3 0,245 1     

188 KNR 404-11-01-02-00 Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na 

odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 

wyładunkiem 

m3 0,245 1     

189 KNR 404-11-01-05-00 Dodatek za dalsze 9 km wywozu gruzu samochodem 

ciężarowym 
m3 0,245 9     

190 Kalkulacja własna Wiercenie otworów w ścianach dla rurociągów fi 

10-28mm 
metr 2,55 1     

191 Kalk.własna Demontaż istniejących punktów poboru gazów 

medycznych (tlen, powietrze, N2O, próżnia) wraz z 

podejściami 

kmpl 7 1     

5.1.2 Element PRÓBY I PRACE KONTROLNE - próba I           

192 KNR 215-06-33-01-00 

analogia 

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do 

uruchomienia próba krzyżowa /za 1 punkt poboru/ szt 45 1     

193 KNR 215-06-33-02-00 Próba instalacji gazów medycznych do 1,0 MPa - 

pierwsze 30 m szt 3 1     

194 KNR 215-06-33-03-00 Próba instalacji gazów medycznych do 1,0 MPa - 

następne 30 m szt 1,74 1     

195 KNR 215-06-33-01-00 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do 

uruchomienia przez przedmuchanie na obecność 

zanieczyszczeń stałych  /za 1 punkt poboru/  
szt 45 1     

196 KNR 215-06-33-06-00 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do 

uruchomienia przez napełnienie instalcji gazów 

medycznych mediami /za 1 punkt poboru/ 
szt 45 1     

5.1.3 Element PRÓBY I PRACE KONTROLNE - próba II           

197 KNR 215-06-33-02-00 Próba instalacji gazów medycznych do 1,0 MPa - 

pierwsze 30 m szt 3 1     

198 KNR 215-06-33-03-00 Próba instalacji gazów medycznych do 1,0 MPa - 

następne 30 m szt 1,74 1     



 

 

199 KNR 215-06-33-02-00 

analogia 

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do 

uruchomienia przez wykonanie prób szczelności 

zaworów na cisnienie do 1,0 MPa 
szt 1 1     

200 KNR 215-06-33-01-00 

analogia 

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do 

uruchomienia próba krzyżowa /za 1 punkt poboru/ szt 45 1     

201 103-25-01-04-00 analogia Sprawdzenie przepustowości instalacji (wg 

pomieszczeń) 
szt 4 1     

202 103-25-01-04-00 analogia Sprawdzenie urządzeń sprawdzających stany 

awaryjne/ analogia 
szt 1 1     

203 KNR 215-06-33-01-00 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do 

uruchomienia przez przedmuchanie na obecność 

zanieczyszczeń stałych  /za 1 punkt poboru/ 
szt 45 1     

204 KNR 215-06-33-06-00 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do 

uruchomienia przez napełnienie instalcji gazów 

medycznych mediami /za 1 punkt poboru/ 
szt 45 1     

205 KNR 215-06-33-01-00 

analogia 

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do 

uruchomienia przez sprawdzenie tożsamości gazu szt 45 1     

Razem wartość netto: 

   

VAT; 

   

Razem wartość brutto: 

  

 

 

 

…............................................................ 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 
 

 


